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  الاية
  قال تعالي 

فَإِنْ آَمنوا بِمثْلِ ما آَمنتم بِه فَقَد اهتدوا وإِنْ تولَّوا ﴿

يملالْع يعمالس وهو اللَّه ميكَهكْفيقَاقٍ فَسي شف ما همفَإِن﴾  

  )137 – 136(سورة البقره 
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  الإهداء
  الحياه صفة النشاط بأن علمانى من... إلى 

الموت الخمــــــود صـــــــــــــــــفة وأن  

المـــــتدفق الـــجارى النهر ذلك ...إلى   

إلـــــــــــــــــيكما وتفــــــــــاؤلاً أملاً   

أمى    

الوجــــــــــــــــــود فى من أعــــــــــظم  

 أبى

بلاحـــــدود يعـــــــطى الــــــــــــــــذى  

الدرب أساتذتي  لى لتــــنير إحترقت التى الشــــــــموع ...إلى 

 الأجلاء 

 إلـــــــــــــــــــــــى رفقاء درب المعرفة 

 زملائي 

 وإلـــــــــــــي كل باحث في درب العلم والمعرفة  
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نهدي هذا البحث المتواضع     

 
       
  
  

 

 الشكر ثم الحمــد لمن كان في نعمـــھ على عطیــة

 االله سبـحــانـــھ وتـعــالــى

 الشكــر لــمــن مــحـــا مــن عـلـى الأرض الأمــیــة

 المصطفى صلى االله علیھ وسلم

 الشكر لكل من علموني طیلـة مراحلي الـدراســیة

 أســـــــــــاتـــــــــذتــــــــــــي

 وأخص بالشكر مـن أسـس لي القواعد العلمیة الھندسیة

 أســاتــــذة ھـــــذه الكـــلیــة

للدكتور والشـكــــر ثـــم الشـــكـــر  

 الفاضل زكریا  

 فـــالـحـــمــــد الله ربــــي

يوالشــكـــر لكــم أســاتذت  

  ...الجزاءجزاھم االله عنا خیر 
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  المستخلص
في منظومة القوي الكهربائية بما  المتمثلة الطاقة الكهربائية من اهم الموارد في العالم 

تحتويه من مولدات ومحولات والخطوط الهوائية وكيبلات الارضية لتوليد ونقل وتوزيع 

القدرة الكهربائية هذه المنظومة تتعرض لإعطال قد تؤدي الي عدم استقرارية الخدمة 

اجزاء من  للمنظومة القوي الكهربائية بالوجه الاكمل وقد تؤدي هذه الاعطال الي إتلاف

مكونات المنظومة لمثل هذه المشاكل بالنسبة للمولدات التزامنية ولذالك لجأ الانسان لحماية 

  .هذه المولدات من الاعطال

في  ولحل هذة المشاكل قد استخدمنا المرحلات الرقمية التي تتميز عن سابقاتها بالدقة

عايرتها وفحصها بالحاسب الضبط والحساسية العالية وزمن الاستجابه قصير جدا وسهولة م

  .الالي

  

  

  

  

  

  

  



V 
 

 

Abstract 
The electrical power one of must important resources around the 

world as the electrical power system consist of generates , 

transformers , transmission line , cables for  generate , and transmit 

and distributed the electrical power  , in fault load to discontinuity of 

the service and my damage in the components of the electrical power 

system . 

For example synchronous generates that mode the protection of 

this generates against the fault important using digital relays with high 

accuracy adjust able high sensitivity and short life time due to the 

continuous  development and also to the continuous training of staff  .       
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